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Przepływomierz

Zabezpieczenie

ppożarowe szachtu

instalacyjnego

Zabudowa hydrantu 25

przed wejściem do
klatki schodowej

Likwidacja drzwi oraz

poszerzenie otworu do

szerokości min 120 cm

Zabudowa drzwi o

szerokości 120cm
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Zabezpieczenie

ppożarowe otworu po

szybie dźwigu
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Otwór w stropie po szybie

 do zaślepienia.

- zabudowa stropu

w klasie REI120
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Zabudowa hydrantu 25

przed wejściem do

klatki schodowej

Zabudowa hydrantu 25

przed wejściem do
klatki schodowej

Z uwagi na brak dostępu do strefy należy założyć na etapie realizacji możliwość
wprowadzania zmian w systemie sygnalizacji pożaru.

PLAN INSTALACJI SYSTEMU SYGNALIZACJI
POŻARU. POZIOM -1
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